
ООО "Электрические сети Удмуртии"

Аварийные отключения объектов электросетевого хозяйства ООО "Электрические сети Удмуртии" по Игринскому филиалу за 01-08.2014 год

№ 

п/п

Населённый пункт, объект 

электросетей

Сложившийся 

режим

Время отключения 

(наступления 

аварийного) 

ненормального 

режима 

электроустановки 

(дата, чч, мин)

Время включения 

(восстановления) 

нормального 

режима работы 

электроустановки 

(дата, чч, мин)

Примерный обём 

недопоставленной 

потребителям 

электроэнергии, 

тыс.кВт*ч

Потребители, 

не получившие 

электроэнергии 

(получившие 

э/э с 

отклонёнными 

параметрами)

Неблагоприятные 

погодные условия

Повреждение 

оборудования 

сторонними 

лицами

Повреждения в 

результате 

большого износа 

оборудования

Попадание 

животных и 

т.п. 

объектов в 

распредустр

ойства

Затопление 

промышленным

и и т.п. 

водами,загрязне

ние при 

несоблюдении 

ППР

Другие факторы

Мероприятия по 

устранению 

ненормального режима

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
п. Игра, ПС "Промбаза", I секция 

шин 10кВ, Ф1, Ф7, Ф8

нет э.э у 

потребителей

03.01.14г.                    

13-20

03.01.14г.                           

13-41    

I,II,III категория

потребителей

отключение I секции 

шин на ПС 

"Промбаза"

2
п. Игра, ПС "Промбаза", II секция 

шин 10кВ, Ф5, Ф6, Ф12

нет э.э у 

потребителей

03.01.14г.                    

13-20

03.01.14г.                           

14-50    

I,II,III категория

потребителей

отключение II 

секции шин на ПС 

"Промбаза"

3
Выс. Пионерский ВЛ-10кВ Ф 6 пс 

Промбаза

нет э.э у 

потребителей

06.01.14г.                    

22-00

07.01.14г.                           

11-00    

III категория

потребителей
снег

1.Произведен осмотр РУ 

10кВ ВЛБ 10

2. Выполнена замена ПК 

10кВ

4
выс. Пионерский, ВЛ-10кВ ф 6 п/с 

Промбаза

нет э.э у 

потребителей

09.01.14г.                    

06-10

09.01.14г.                           

14-50    

III категория

потребителей
сгорели ПК 10кВ

1.Произведен осмотр РУ 

10кВ ВЛБ 10

2. Выполнена замена ПК 

10кВ

5
с. Малягурт, ВЛ-10кВ ф4 п/с 

Дружба

нет э.э у 

потребителей

09.01.14г.                    

09-56

II,III категория

потребителей
"Земля" по фазе А

6
выс. Пионерский, ВЛ-10кВ ф 6 п/с 

Промбаза

нет э.э у 

потребителей

12.01.14г.                    

12-09

12.01.14г.                    

16-30

III категория

потребителей
сгорел ПК 10кВ

1.Произведен осмотр РУ 

10кВ ВЛБ 10

2. Выполнена замена ПК 

10кВ

7
с. Малягурт, ВЛ-10кВ ф4 п/с 

Дружба

нет э.э у 

потребителей

09.01.14г.                    

09-56

10.01.14г.                   

14-03    

II,III категория

потребителей

"Земля" по фазе А, 

расколот изолятор 

на опоре №68

1. Произведён осмотр ВЛ-

10кВ                          2. 

Выполнена замена 

изолятора на опоре №68

8
п. Игра, ВЛ-0,4кВ КТП №36 ф4 РП-

4

нет э.э у 

потребителей

12.01.14г.                   

11-30

12.01.14г.                   

13-30

III категория

потребителей

Сгорели шлейфа 

0,4кВ в РУ-0,4кВ

1. Произведён осмотр РУ-

0,4кВ                          2. 

Выполнена замена 

шлейфов

9
выс. Пионерский, ВЛ-10кВ ф 6 п/с 

Промбаза

нет э.э у 

потребителей

14.01.14г.                    

10-31

14.01.14г.                    

16-35

III категория

потребителей
метель

1.Произведен осмотр РУ 

10кВ ВЛБ 10

2. Выполнена замена ПК 

10кВ

10
с. Факел, ВЛ-0,4кВ КТП №103 ф 6          

п/с Факел

нет э.э у 

потребителей

16.01.14г.                    

08-38

16.01.14г.                    

10-36

III категория

потребителей
КЗ на ВЛ-0,4кВ

1.Произведен осмотр ВЛ-

0,4кВ

2. Устранение КЗ

11
выс. Пионерский, ВЛ-10кВ ф 6 п/с 

Промбаза

нет э.э у 

потребителей

18.01.14г.                    

03-48

18.01.14г.                    

05-28

III категория

потребителей
         метель

1.Произведен осмотр РУ 

10кВ ВЛБ 10

2. Выполнена замена ПК 

10кВ

12
выс. Пионерский, ВЛ-10кВ ф 6 п/с 

Промбаза

нет э.э у 

потребителей

18.01.14г.                    

12-15

18.01.14г.                    

18-28

III категория

потребителей
         метель

1.Произведен осмотр РУ 

10кВ ВЛБ 10

2. Выполнена замена ПК 

10кВ

13 д. Арлеть, Ф16 п/с Арлеть
нет э.э у 

потребителей

18.01.14г.                    

21-30

19.01.14г.                     

13-00

III категория

потребителей

метель Падение 

дерева на ВЛ-

10кВ

1. Произведен обход, 

осмотр ВЛ-10кВ. 2. 

Выполнено устранение 

дерева с ВЛ-10кВ

14
выс. Пионерский, ВЛ-10кВ ф 6 п/с 

Промбаза

нет э.э у 

потребителей

19.01.14г.                    

10-30

19.01.14г.                    

17-30

III категория

потребителей
         метель

1.Произведен осмотр РУ 

10кВ ВЛБ 10

2. Выполнена замена ПК 

10кВ

1
п. Игра, ВЛ-0,4кВ КТП №27 ф4          

п/с Игра

нет э.э у 

потребителей

02.02.14г.                    

19-48

02.02.14г.                    

21-30

III категория

потребителей
Порывы ветра

1.Произведен осмотр ВЛ-

0,4кВ

2. Заменен АВ-0,4кВ

2
ВЛ 10кВ Ф-6 пс Промбаза, отп. на 

выс. Пионерский

нет э.э у 

потребителей

03.02.14г.                    

06-02

03.02.14г.                    

10-30

III категория

потребителей
Порывы ветра

1.Произведен осмотр ВЛ-

10кВ

2. Замена ПК 10кВ

Январь

Февраль



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3
ВЛ 10кВ Ф-6 пс Промбаза, отп. на 

выс. Пионерский

нет э.э у 

потребителей

10.02.14г.                    

10-13

10.02.14г.                    

17-30

III категория

потребителей
Снег

1.Произведен осмотр ВЛ-

10кВ

2. Выполнена замена ПК 

10кВ

4
ВЛ-10кВ Ф-6 пс Промбаза, отп. на 

выс. Пионерский

нет э.э у 

потребителей

12.02.14г.                    

11-30

12.02.14г.                    

14-25

III категория

потребителей
Снег

1.Произведен осмотр РУ-

10кВ ВЛБ-10 

2.Произведен осмотр ВЛ-

10кВ 3. Выполнена 

замена ПК 10кВ

5
с.Менил, ВЛ-0,4кВ КТП-96 Ф1 пс 

Факел

нет э.э у 

потребителей

12.02.14г.                    

14-50

12.02.14г.                    

16-20

III категория

потребителей
КЗ на ВЛ-0,4кВ

1.Произведен осмотр ВЛ-

0,4кВ 2. Выполнено 

устранение КЗ

6
ВЛ-10кВ Ф-6 пс Промбаза, отп. на 

выс. Пионерский

нет э.э у 

потребителей

13.02.14г.                    

08-20

13.02.14г.                    

14-48

III категория

потребителей

1.Сгорели ПК 10кВ 

на КРУН 2.Дерево 

на проводах ВЛ-

10кВ в пролете опор 

№83-84 3.Провод 

ВЛ-10кВ на крюке 

опоры №84

1.Произведен осмотр РУ-

10кВ ВЛБ-10 

2.Произведен осмотр ВЛ-

10кВ 3. Произведена 

опиловка дерева 4. 

Выполнен ремонт 

провода ВЛ-10кВ 

5.Выполнена замена ПК-

10кВ

7
ВЛ-10кВ Ф-6 пс Промбаза, отп. на 

выс. Пионерский

нет э.э у 

потребителей

15.02.14г.                    

13-50

15.02.14г.                    

16-50

III категория

потребителей
Мокрый снег

1.Произведен осмотр РУ-

10кВ ВЛБ-10 

2.Произведен осмотр ВЛ-

10кВ 3. Выполнена 

замена ПК-10кВ

8 п. Игра, ВЛ-10кВ Ф-1 пс Промбаза
нет э.э у 

потребителей

20.02.14г.                    

11-20

20.02.14г.                    

12-43

I, II, III категория

потребителей

Вышла из сторя  

кабельная муфта 

перед ЗТП-18

1.Произведен осмотр ВЛ-

10кВ 2. Выполнено 

отключение РЛНД-10кВ 

перед ЗТП-18 3. 

Выполнен перевод 

питания ЗТП-18 на Ф2 РП-

4

9
ВЛ-10кВ Ф-6 пс Промбаза, отп. на 

выс. Пионерский

нет э.э у 

потребителей

25.02.14г.                    

17-56

25.02.14г.                    

20-50

III категория

потребителей
Мокрый снег

1.Произведен осмотр РУ-

10кВ ВЛБ-10 2. 

Выполнена замена ПК-

10кВ

10
ВЛ-10кВ Ф-6 пс Промбаза, отп. на 

выс. Пионерский

нет э.э у 

потребителей

26.02.14г.                    

07-46

26.02.14г.                    

14-10

III категория

потребителей

Мокрый снег 

1.Дерево на ВЛ-

10кВ в пролете 

опор №№88-89

1.Произведен осмотр ВЛ-

10кВ 2. Выполнено 

устранение дерева с ВЛ-

10кВ 3.Выполнена замена 

ПК-10кВ на КРУН 

4.Выполнена замена 

опорных изоляторов на 

КРУН

1 с. Факел, ВЛ-10кВ Ф-6 пс Факел
нет э.э у 

потребителей

16.03.14г.                    

13-37

16.03.14г.                    

18-25

III категория

потребителей

Ветер КЗ на 

шлейфах от РЛНД-

10кВ до КТП-101

1.Произведен осмотр ВЛ-

10кВ 2. Выполнено 

устранение КЗ

2 с. Факел, ВЛ-10кВ Ф-6 пс Факел
нет э.э у 

потребителей

17.03.14г.                    

04-56

17.03.14г.                    

11-53

III категория

потребителей

Ветер, дождь КЗ 

на шлейфах от 

РЛНД-10кВ до 

КТП-101

1.Произведен осмотр ВЛ-

10кВ 2. Выполнено 

устранение КЗ

3
п. Игра, ВЛ-0,4кВ от КТП-22 ф6 

РП-2

нет э.э у 

потребителей

17.03.14г.                    

06-40

17.03.14г.                    

11-35

III категория

потребителей
Ветер, дождь

1.Произведен осмотр РУ-

0,4кВ 2. Выполнена 

замена АВ-0,4кВ

4
с. Менил, ВЛ-0,4кВ от КТП-98 Ф-1 

пс Факел

нет э.э у 

потребителей

24.03.14г.                    

12-00

24.03.14г.                    

11-53

II, III категория

потребителей

Падение опоры в 

связи с 

загниванием

1.Произведен осмотр ВЛ-

0,4кВ 2. Выполнена 

замена опоры 3. 

Выполнена замена ПН-2 

250А на КТП-98

5 п. Игра, ВЛ-10кВ Ф8 РП-4 "земля" по фазе С
28.03.2014                  

22-35

28.03.2014                      

23-41

I, III категория

потребителей

Причина не 

установлена

1. Произведен обход ВЛ-

10кВ 2. Выполнен 

перевод питания на ЗТП-

136 с ф8 РП-4 на ф4 РП-4

6 п. Игра, ВЛ-10кВ Ф4 РП-4 "земля" по фазе С
29.03.14г.                    

10-52

29.03.14г.                    

11-52

I, II, III категория

потребителей

Пробит проходной 

изолятор на вводе в 

ЗТП-136 ф4 РП-4

1. Произведен обход ВЛ-

10кВ 2. Выполнен 

перевод питания на ЗТП-

136 с ф4 РП-4 на ф8 РП-4

Март

Апрель



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
с. Факел, ВЛ-0,4кВ от КТП-103 Ф-6 

пс Факел

нет э.э у 

потребителей

07.04.14г.                    

15-50

07.04.14г.                    

17-40

III категория

потребителей

Обрыв провода ВЛ-

0,4кВ

1.Произведен осмотр ВЛ-

0,4кВ 2. Произведён ремонт 

провода ВЛ-0,4кВ

2
п. Игра, ВЛ-0,4кВ от КТП-30 Ф-2         

РП-4

нет э.э у 

потребителей

26.04.14г.                    

14-30

 26.04.14г.                   

16-10                 

III категория

потребителей

Отключился АВ-

0,4кВ, причина не 

установлена

1.Произведен осмотр ВЛ-

0,4кВ 2. Произведено 

включение АВ-0,4кВ

3
п. Факел   ВЛ 0.4кв                 КТП-

152                        Ф-6 п/с Факел

нет э.э у 

потребителей

28.04.14г.                    

14-01

 28.04.14г.                           

17-44                               

III категория

потребителей

1.сгорели ПК 10кв                    

2. сгорели выходы 

0.4 кв  от тр-ра до 

1.Произведен осмотр КТП  

2. Выполнена замена ПК10-

кВ 3.Выполнена замена АВ-

1
п. Игра, ВЛ-0,4кВ от КТП-79 Ф-4         

РП-2

нет э.э у 

потребителей

08.05.14г.               

14-15            

08.05.14г.                   

16-55       

III категория

потребителей
Порывы ветра КЗ на ВЛ-0,4кВ

1.Произведен осмотр ВЛ-

0,4кВ 2. Произведено 

устранение КЗ

2
п. Игра, ВЛ-0,4кВ от КТП-37 Ф-1           

п/с Промбаза

нет э.э у 

потребителей

08.05.14г.                    

14-00

08.05.14г.                     

22-30                 

III категория

потребителей
Порывы ветра

Сгорел шлейф в РУ-

0,4кВ      КТП-37

1.Произведен осмотр ВЛ-

0,4кВ 2. Произведена 

замена шлейфа 0,4кВ

3
д. Максимовка,     ВЛ-0,4кВ от       

КТП-400 Ф-1         п/с Лозо-Люк

нет э.э у 

потребителей

08.05.14г.                    

14-35

09.05.14г.                   

00-35                 

III категория

потребителей
Порывы ветра

Причина не 

установлена

1.Произведен осмотр ВЛ-

0,4кВ 2. Включение АВ- 

0,4кВ

4 п. Игра, ВЛ-10кВ Ф17 п/с Игра
нет э.э у 

потребителей

23.05.14г.                    

01-23

23.05.14г.                        

11-30

I, II, III категория

потребителей

Наезд на опору 

№70 ВЛ-10кВ 

1. Произведен обход, 

осмотр ВЛ-10кВ 2. 

Выполнен ремонт опоры ВЛ-

5
п. Игра, ВЛ-0,4кВ от ЗТП-135 Ф6 РП-

2

нет э.э у 

потребителей

23.05.14г.                    

01-35

23.05.14г.                        

17-30

III категория

потребителей

Пожар в п. Игра, мкр. 

Западный

1.Произведен обход, осмотр 

ВЛ-0,4кВ 2. Выполнена 

замена опор ВЛ-0,4кВ, 

монтаж провода

6
ВЛ-10кВ Ф16 НПС "Арлеть" отпайка          

п. Арлеть

нет э.э у 

потребителей

23.05.14г.                                  

14-30

23.05.14г.                        

17-00

 III категория

потребителей
гроза, ветер Дерево на ВЛ-10кВ

1. Произведен обход, 

осмотр ВЛ-10кВ 2. 

Выполнено устранение 

дерева с ВЛ-10кВ

7 п. Игра ВЛ-10кВ Ф3 РП4
нет э.э у 

потребителей

24.05.14г.                                  

19-00

24.05.14г.                        

22-40

 III категория

потребителей

Пожар в п. Игра, ул. 

Победы д.92

1. Произведен обход, 

осмотр ВЛ-10кВ 2. 

Выполнен разрыв на опоре 

№27 3. Выполнен перевод 

питания на Ф12 РП-2 через 

ЗТП-63П

8
п. Игра, ВЛИ-0,4кВ от ЗТП-135 Ф6 

РП-2

нет э.э у 

потребителей

28.05.14г.                    

21-25

29.05.14г.                          

18-10

III категория

потребителей

Пожар в п. Игра, мкр. 

Западный

1. Произведен обход, 

осмотр ВЛ-0,4кВ 2. 

Выполнена замена СИП

1
с. Менил, ВЛ-0,4кВ от ЗТП-98 Ф1        

п/с Факел
нет фазы В

01.06.14г.                    

07-55

01.06.14г.                    

11-05

III категория

потребителей

Сгорел ПК-10кВ на 

опоре ВЛ-10кВ перед         

ЗТП-98

1. Произвели осмотр            

РУ-10/0,4кВ        

2.Произвели замену ПК-

2
п. Игра, КЛ-0,4кВ от ЗТП-2 Ф1 п/с 

Промбаза

нет э.э у 

потребителей

08.06.14г.                    

23-28

09.06.14г.                    

01-30

III категория

потребителей
Сгорел рубильник

1. Произведен осмотр РУ-

0,4кВ 2. Выполнена замена 

рубильника

3 п. Игра, ВЛ-10кВ Ф4 п/с Игра
нет э.э у 

потребителей

11.06.14г.                    

07-04

11.06.14г.                    

13-00

I, II, III 

категория

потребителей

Дождь, порывы 

ветра

Раскол изоляторов 

на опоре №50 ВЛ-

10кВ

1. Выполнен перевод 

нагрузок на Ф17 п/с Игра. 

2. Выполнен обход, 

осмотр ВЛ-10кВ. 3. 

Выполнена замена 

изоляторов

4 п. Игра, ВЛ-10кВ Ф4 РП-4
нет э.э у 

потребителей

11.06.14г.                    

07-04

11.06.14г.                    

07-50

II, III категория

потребителей

Дождь, порывы 

ветра

1. Выполнено включение 

МВ-10кВ

5
ст. Кушья, ВЛ-0,4кВ Ф№1 от 

КТП№213 Ф5 пс Чутырь

нет э.э у 

потребителей

11.06.14г.                    

11-58

11.06.14г.                    

22-45

III категория

потребителей

Дождь, порывы 

ветра

1. Выполнен обход, 

осмотр ВЛ-0,4кВ. 

2. Произведено 

включение АВ 0,4 кВ 

Ф№1 в работу

6
п. Игра, ВЛ-10/04кВ Ф5 РП-2/Ф1 

от КТП-67 Ф10 РП-2

нет э.э у 

потребителей

12.06.14г.                    

20-21

12.06.14г.                    

21-47

III категория

потребителей

Дождь, порывы 

ветра

Выпал крюк с 

изолятором на 

опоре №27 ВЛ-

10/04кВ, загорелась 

опора

1. Выполнено 

отключение ВЛ-10/0,4кВ 

2. Выполнено тушение 

опоры силами ПЧ-31 3. 

Выполнена замена 

изолятора, монтаж крюка, 

перетяжка провода ВЛ-

10кВ 4. Выполнена 

замена опоры ВЛ-10кВ

Май

Июнь



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

7
п. Игра, ВЛ-04кВ Ф№1 КТП-173 

Ф6 РП-2

нет э.э у 

потребителей

14.06.14г.                    

18-31

14.06.14г.                    

21-15

III категория

потребителей

Дождь, порывы 

ветра

1. Выполнен обход, 

осмотр ВЛ-0,4кВ. 

2. Произведено 

включение АВ 0,4 кВ 

Ф№1 в работу

8 п. Игра, ВЛ-10кВ Ф6 п/с Игра
нет э.э у 

потребителей

15.06.14г.                    

12-26

15.06.14г.                                  

17-46                  

I, II, III 

категория

потребителей

Порывы ветра

Выпал крюк с 

изолятором на 

опоре №51, 

загорелась опора

1. Выполнен перевод 

нагрузок на Ф22 п/с Игра. 

2. Выполнен обход, 

осмотр ВЛ-10кВ. 3. 

Выполнено тушение 

опоры 4. Выполнен 

разрыв на опоре №50 

5.Выполнена замена 

опоры ВЛ-10кВ 

9
выс. Пионерский, ВЛ-10кВ Ф6 п/с 

Промбаза

нет э.э у 

потребителей

15.06.14г.                    

15-10

15.06.14г.

21-25                    

III категория

потребителей
Порывы ветра

Сгорели ПК-10кВ 

на ВЛБ-10кВ

1. Выполнена замена ПК 

10 на ВЛБ 10кВ отпайка 

на п. Пионерский

10
ВЛ-10кВ Ф16 НПС "Арлеть" отпайка          

п. Арлеть

нет э.э у 

потребителей

15.06.14г.                                  

11-30

16.06.14г.                        

12-00

 III категория

потребителей
 ветер Дерево на ВЛ-10кВ

1. Произведен обход, 

осмотр ВЛ-10кВ 2. 

Выполнено устранение 

дерева с ВЛ-10кВ

11 ВЛ-10кВ Ф5 РП-2          п. Игра
нет э.э у 

потребителей

22.06.14г.                                  

11-55

22.06.14г.                        

17-30

 III категория

потребителей
 

сгорела кабельная 

воронка на опоре 

№1

 

1. Произведен обход, 

осмотр ВЛ-10кВ 

2. Выполнено отключение 

КЛ10кВ на опоре №1 

3. Выполнен перевод 

нагрузок  на ЗТП№181 с 

Ф10 РП-2

12 ВЛ-10кВ Ф4 пс Игра п. Игра
нет э.э у 

потребителей

22.06.14г.                                  

13-40

22.06.14г.                        

16-39

 I и II категория

потребителей
 

сгорел 

выключатель 

нагрузки в РУ 10 

кВ яч. Ф№5 

ЗТП№181

 

1. Произведен осмотр РУ-

10кВ ЗТП№181 

2. Выполнен ремонт ВН10 в 

яч. 10кВ Ф№5 ЗТП№181 

13 ВЛ-10кВ Ф4 пс Дружба, д. Малягурт
нет э.э у 

потребителей

22.06.14г.                                  

13-59

22.06.14г.                        

19-40

 III категория

потребителей
порывы ветра  

обрыв провода на ВЛ 

10кВ в пролете между 

опорами №85 и №86

1. Произведен осмотр 

ВЛ10кВ отп. на д. Малягурт 

2. Выполнен ремонт 

провода на ВЛ10кВ 

14
ВЛ-0,4кВ Ф№2 КТП№30 Ф2 РП-4, п. 

Игра

нет э.э у 

потребителей

22.06.14г.                                  

16-24

22.06.14г.                   

20-50              

 III категория

потребителей
порывы ветра   сгорел АВ 0,4кВ Ф"2

1. Произведен осмотр 

РУ0,4кВ  КТП№30 

2. Выполнена замена 

АВ0,4кВ

15
с. Факел, ВЛ-0,4кВ КТП№103 Ф6 п/с 

Факел

нет э.э у 

потребителей

22.06.14г.                                  

14-43

22.06.14г.                   

22-40           

 III категория

потребителей
порывы ветра  КЗ на ВЛ-0,4кВ

1. Произведен осмотр ВЛ-

0,4кВ

2. Выполнено устранение 

КЗ

16
ст. Лоза, ВЛ-0,4кВ КТП№217 Ф11 

п/с Чутырь

нет э.э у 

потребителей

22.06.14г.                                  

16-23

23.06.14г.                   

02-00         

 III категория

потребителей
порывы ветра  

Отключился АВ-

0,4кВ, причина не 

установленна

1. Произведен осмотр ВЛ-

0,4кВ

2. Выполнено включение 

АВ-0,4кВ

17
ВЛ-0,4кВ Ф№1 КТП№218, с. Лоза. 

Ф№11 пс Чутырь

нет э.э у 

потребителей

23.06.14г.                                  

08-30

23.06.14г.                        

23-10

 III категория

потребителей
 ветер  КЗ на линии

1. Произведен обход, 

осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 2. 

Выполнено устранение КЗ с 

ВЛ-0,4кВ

1 п. Игра, ВЛ-0,4кВ  КТП-124 Ф4 РП-4

Пожар по адресу: 

п.Игра, ул. Гагарина,           

д. 26

04.07.14г.                         

17-50

04.07.14г.                         

19-50

III категория

потребителей

гроза, порывы 

ветра

1. Произведено отключение 

АВ-0,4кВ 2.Произведен 

осмотр ВЛ-0,4кВ

2 п. Игра, ВЛ-10кВ   ф6 РП-2
нет э/э у 

потребителей

04.07.14г.                         

17-50

04.07.14г.                         

20-45

III категория

потребителей

гроза, порывы 

ветра

Причина не 

установленна

1. Произвели осмотр            

ВЛ-10кВ       2.Произвели 

включение МВ-10кВ в яч. 

Ф6  РП-2

Июль



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 п. Игра, ВЛ-0,4кВ  ЗТП-144 Ф6 РП-2
нет э/э у 

потребителей

04.07.14г.                         

17-50

04.07.14г.                         

21-40

III категория

потребителей

гроза, порывы 

ветра

Сгорели ПК-10кВ в 

РУ-10кВ

1. Произвели осмотр            

РУ-10/0,4кВ        

2.Произвели замену ПК-

10кВ

4 п. Игра, ВЛ-0,4кВ  КТП-22 Ф6 РП-2
нет э/э у 

потребителей

04.07.14г.                         

17-50

04.07.14г.                         

22-20

III категория

потребителей

гроза, порывы 

ветра

Обрыв провода ВЛ-

0,4кВ

1. Произвели осмотр            

ВЛ-0,4кВ        2.Произвели 

ремонт ВЛ-0,4кВ

5 п. Игра, ВЛ-0,4кВ  КТП-26 Ф2 РП-4
нет э/э у 

потребителей

04.07.14г.                         

17-38

05.07.14г.                               

01-05

III категория

потребителей

гроза, порывы 

ветра

Обрыв провода ВЛ-

0,4кВ, сгорела 

перемычка на опоре 

ВЛ-0,4кВ

1. Произвели осмотр            

ВЛ-0,4кВ        2.Произвели 

ремонт ВЛ-0,4кВ

6
ст. Лоза, ВЛ-0,4кВ  КТП-219 Ф11        

п/с Чутырь

нет э/э у 

потребителей

04.07.14г.                         

17-45

04.07.14г.                         

21-25

III категория

потребителей

гроза, порывы 

ветра

Удар молнии в опору 

ВЛ-0,4кВ, выход из 

строя групп учёта у 

потребителей

1. Произвели осмотр            

ВЛ-0,4кВ        2.Произвели 

демонтаж неисправных 

групп учёта 

7
ст. Лоза, ВЛ-0,4кВ  КТП-223 Ф11        

п/с Чутырь

нет э/э у 

потребителей

04.07.14г.                         

17-45

05.07.14г.                         

10-50

III категория

потребителей

гроза, порывы 

ветра

сгорели ПК 10 кВ - 

3 штуки

1. Произвели осмотр            

РУ-10/0,4кВ        

2.Произвели замену ПК-

10кВ

8 п. Игра, ВЛ-10кВ Ф8 п/с Промбаза "Земля" по фазе В
07.07.14г.                    

08-54

07.07.14г.                       

12-06              

II, III категория

потребителей

Расколот изолятор на 

ВЛ-10кВ опора №7/1 

отпайка на КТП №24

1. Произведен осмотр ВЛ-

10кВ 2. Произведена замена 

изолятора

9 п. Игра, ВЛ-10кВ Ф4 РП-4
нет э/э у 

потребителей

07.07.14г.                    

17-52

07.07.14г.                       

22-32              

II, III категория

потребителей

Причина не 

установлена

1. Произведен осмотр ВЛ-

10кВ 2. Выполнено 

включение МВ-10кВ в 

яч.Ф4 РП-4

10 п. Игра, ВЛ-10кВ Ф8 РП-4 "Земля" по фазе В
08.07.14г.                    

05-25

08.07.14г.                       

09-15              

I, III категория

потребителей

Обрыв шлейфа от 

кабельной муфты до 

опоры №1

1. Произведен осмотр ВЛ-

10кВ 2. Произведена замена 

шлейфа

11 п. Игра, ВЛ-10кВ Ф4 п/с Игра
нет э.э. у 

потребителей

10.07.14г.                    

23-01

10.07.14г.                       

23-23              

I, III категория

потребителей

аварийное 

отключение ВВ 10 кВ 

в яч.ф4 п/с Игра

1. Выполнено 

распределение нагрузок на 

ф4 и ф17 п/с Игра         2. 

Выполнено включение ВВ 

10кВ в яч ф4 п/с Игра

12 п. Игра, ВЛ-10кВ Ф6 РП 2
нет э.э. у 

потребителей

10.07.14г.                    

23-01

10.07.14г.                       

23-53              

III категория

потребителей

аварийное 

отключение МВ 10 кВ 

в яч.ф6 РП2

1. Выполнено включение 

МВ 10кВ в яч ф6 РП-2

13 п. Игра,  ЗТП-144 Ф6 РП-2
нет э.э. у 

потребителей

10.07.14г.                    

23-01

11.07.14г.                       

00-23              

I, III категория

потребителей

Попала 

кошка в РУ 

10кВ ЗТП 

144

сгорели ПК 10кВ

1. Выполнена замена ПК 

10кВ

14 п. Игра, ВЛ-10кВ Ф6 п/с Факел "земля" по фазе А
11.07.14г.                    

17-46

12.07.14г.                       

00-27              

II, III категория

потребителей
ветер, дождь

Выпал крюк с 

изолятором на 

опоре №13

1. Выполнен обход, осмотр 

ВЛ-10кВ 2. Выполнена 

замена крюка с изоляторм

15 п. Игра, ВЛ-10кВ Ф4 РП-4
нет электроэнергии у 

потребителей

12.07.14г.                    

10-03

12.07.14г.                    

14-42

I,II, III категория

потребителей

сгорели разрядники 

10 кВ

1. Выполнен обход, осмотр 

ВЛ-10кВ 2. Выполнено 

отключние разрядников 

10кВ на КТП№207

16 п. Игра, ВЛ-10кВ Ф6 РП-2
нет электроэнергии у 

потребителей

12.07.14г.                    

10-02

12.07.14г.                    

17-25

II, III категория

потребителей

сгорел кабель 10 кВ 

выход с РП-2 №6

1. Выполнен осмотр ячейки 

10кВ Ф№6 РП-2 2. 

Выполнен демонтаж кабеля 

18
с. Менил, ВЛ-0,4кВ ЗТП №98 Ф1 п/с 

"Факел"

нет э/э у 

потребителей

16.07.14г.                    

16-29

16.07.14г.                       

21-50            

I, III категория

потребителей

Сгорел ПН-0,4кВ, 

причина не 

установлена

1. Выполнен обход, осмотр 

ВЛ-0,4кВ               2. 

Выполнена замена ПН-

0,4кВ

19 с. Зура, ЗТП №364 Ф14 п/с "Зура"
нет э/э у 

потребителей

16.07.14г.                    

21-52

16.07.14г.                      

23-30                                  

I категория

потребителей
Гроза

Аврийное отключение 

ВЛ-10кВ ф14 п/с 

"Зура"

1. Выполнен перевод 

питания ЗТП №364 с ф14 

п/с "Зура" на ф7 п/с "Зура"

20 с. Зура, ЗТП №352 Ф14 п/с "Зура"
нет э/э у 

потребителей

16.07.14г.                    

21-52

17.07.14г.                          

01-05                           

II категория

потребителей
Гроза

Аврийное отключение 

ВЛ-10кВ ф14 п/с 

"Зура"

1. Выполнен перевод 

питания ЗТП №352 с ф14 

п/с "Зура" на ф7 п/с "Зура"

1 п. Игра, ВЛ-10кВ Ф10 РП-2
нет э/э у 

потребителей

04.08.14г.                    

06-07

04.08.14г.                    

09-50

III категория

потребителей

Причина не 

установлена

1. Произведен осмотр ВЛ-

10кВ 2. Произведено 

включение МВ-10кВ в яч. 

Ф10 РП-2

2 п. Игра, ВЛ-10кВ Ф2 РП-4 "Земля" по фазе А
04.08.14г.                    

05-38

04.08.14г.                    

11-50

III категория

потребителей

Слетел крюк с 

изоляторм на опоре 

№67

1. Произведен осмотр ВЛ-

10кВ 2. Произведён монтаж 

крюка

Август



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 п. Игра, ВЛ-10кВ Ф8 п/с Промбаза
нет э/э у 

потребителей

16.08.14г.                    

14-40

17.08.14г.                    

17-43

III категория

потребителей

1.сгорела 

кабельная муфта 

на опоре №1 ВЛ 

10 кВ

2. сгорел 

проходной 

изолятор в РУ 

10кВ КТП№122П

 

1. Произведен осмотр ВЛ-

10кВ 2. Произведена замена 

проходного изолятора на 

КТ№122П

3. Произведено отключение 

КЛ 10кВ на опоре №1

4 п.Арлеть ВЛ-10кВ Ф16 п/с Арлеть
нет э/э у 

потребителей

18.08.14г.                    

17-15

19.08.14г.                    

11-35

III категория

потребителей
дождь, ветер

упало дерево на ВЛ 

10 кв 

1. Произведен осмотр ВЛ-

10кВ 2. Произведено 

устранение дерева с ВЛ 

10кв 

5 п. Игра, ВЛ-10кВ Ф2 РП-4
нет э/э у 

потребителей

29.08.14г.                    

19-45

29.08.14г.                    

20-10

III категория

потребителей

гроза, ветер
Причина не 

установлена

1. Произведен осмотр ВЛ-

10кВ 2. Выполнено 

включение МВ-10кВ в яч. 

Ф2  РП-4

6 п. Игра, ВЛ-10кВ Ф4 РП-4
нет э/э у 

потребителей

29.08.14г.                    

19-45

29.08.14г.                    

20-21

II, III категория

потребителей

гроза, ветер
Причина не 

установлена

1. Произведен осмотр ВЛ-

10кВ 2. Произведено 

включение МВ-10кВ в яч.   

Ф4 РП-4

7
п. Игра, ВЛ-04кВ ЗТП №136 Ф8 РП-

4

нет э/э у 

потребителей

29.08.14г.                    

20-10

29.08.14г.                    

21-00

I категория

потребителей

гроза, ветер
Причина не 

установлена

1. Произведен осмотр РУ-

0,4кВ 2. Произведен 

перевод питания с Т1 на Т2

8
п. Игра, ВЛ-04кВ КТП №29П Ф10    

п/с "Игра"

нет э/э у 

потребителей

29.08.14г.                    

19-45

29.08.14г.                    

21-50

III категория

потребителей

гроза, ветер

Сгорели ПК-10кВ

1. Произведен осмотр РУ-

10/0,4кВ               2. 

Произведена замена ПК-

10кВ

9
п. Игра, ВЛ-04кВ КТП №124    ф 4 

РП-4

нет э/э у 

потребителей

29.08.14г.                    

19-45

29.08.14г.                    

22-45

III категория

потребителей

гроза, ветер

Сгорели ПК-10кВ

1. Произведен осмотр РУ-

10/0,4кВ               2. 

Произведена замена ПК-

10кВ

10 п. Игра, ВЛ-04кВ ЗТП №23  ф 4 РП-4
нет э/э у 

потребителей

29.08.14г.                    

19-45

29.08.14г.                    

23-35

III категория

потребителей

гроза, ветер

Сгорели ПК-10кВ

1. Произведен осмотр РУ-

10/0,4кВ               2. 

Произведена замена ПК-

10кВ

11
п. Игра, ВЛ-04кВ КТП №17  ф1 п/с 

"Промбаза"

нет э/э у 

потребителей

29.08.14г.                    

19-45

30.08.14г.                    

00-05

III категория

потребителей

гроза, ветер

Сгорели ПК-10кВ

1. Произведен осмотр РУ-

10/0,4кВ               2. 

Произведена замена ПК-

10кВ

12
п. Пионерский      ВЛ-10кВ КТП 

№90  ф6 п/с "Промбаза"

нет э/э у 

потребителей

30.08.14г.                    

08-00

30.08.14г.                    

12-32

III категория

потребителей

гроза, ветер
падение дерева на 

ВЛ10кВ

1. Произведен осмотр ВЛ 10 

кВ 2. Выполнено 

устранение дерева с ВЛ 

10кВ

13
с. Менил ВЛ-04кВ КТП №97  ф1 п/с 

Факел

нет э/э у 

потребителей

30.08.14г.                    

11-56

30.08.14г.                    

16-12

III категория

потребителей

гроза, ветер слетел крюк с 

проводом на опоре 

ВЛ 0,4 кВ

1. Произведен осмотр ВЛ-

/0,4кВ               2. 

Произведен ремонт


